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Opatowiec, dnia 24.07.2013r. 

INFORMACJA 

dla Wykonawców nr 3 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„Budowa p rzydomowych oczyszcza ln i  śc ieków o  p rzepustowości  do  5m 3 /d  

w Gm inie  Opatowiec” 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

1. Czy Zamawiający będzie żądał dołączenia do oferty pełnego raportu z badań zgodnych z normą PN EN 12566-
3+A1:2009 wystawionego przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej. 
Odp. Wymóg w zakresie  raportu został określony w pkt. 3.4 SIWZ i w takim zakresie będzie wymagany 

2. Czy Zamawiający będzie żądał dołączenia do oferty deklarację zgodności z normą PN- EN 12566-3:2005+A1:2009 
i oznakowanie CE potwierdzone raportami z badań z notyfikowanego w UE laboratorium w zakresie: skuteczności 
oczyszczania ścieków (osiągniętych parametrów BZT5, ChZT, zawiesiny ogólnej); wytrzymałości  konstrukcyjnej 
zbiorników; wodoszczelność; trwałość materiału z którego wykonane są zbiorniki POŚ 
Odp. Wymóg w tym zakresie został określony w pkt. 3.4 SIWZ i w takim zakresie będzie wymagany 

3. Czy Zamawiający będzie żądał zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 12566-3+A1:2009 aby przedstawiony przez 
Wykonawcę raport z badań PBOS na skuteczność oczyszczania zgodny z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 
wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską zawierał wszystkie wartości indywidualne 
pobranych 26 prób, które ułatwią Zamawiającemu analizę porównawczą parametrów pracy danej oczyszczalni w 
poszczególnych warunkach/sekwencjach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 
2004 roku (Dz. U. nr 195, poz. 2011). 
Odp. Wymóg w tym zakresie został określony w pkt. 3.4 SIWZ i w takim zakresie będzie wymagany 
 

4. Czy badania typu wykonane przez jednostkę notyfikowaną i potwierdzające zgodność z normą PN EN 12566-
3+A1:2009 mają obejmować całą oczyszczalnię tzn. wszystkie jej elementy jako całość (osadnik, bioreaktor, itp.). 
Odp. Zamawiający wymaga badania kpl.  zaoferowanej POŚ w zakresie opisanym w pkt. 3.4. SIWZ 

5. Czy Zamawiający żąda dołączenia do oferty DTR urządzeń, opisów oraz rysunków z których jasno wynikać będzie 
iż dane urządzenia spełniają warunki zawarte w SIWZ, STWiORB oraz dokumentacji projektowej.  
Odp. Nie  

 
6. Na podstawie jakich dokumentów Zamawiający będzie oceniał równoważność urządzeń? 

Odp.  Na podstawie otrzymanych dokumentów wraz z oferta , a w przypadku wadliwości Zamawiający 
zawsze ma prawo wezwania do wyjaśnienia i udowodnienia czy zaoferowana POŚ spełnia wymogi 
określone SIWZ. 

7. Na podstawie jakich dokumentów Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunków stawianych urządzeniom 
zawartych w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz SIWZ? 
Odp.  Na podstawie otrzymanych dokumentów wraz z oferta , a w przypadku wadliwości Zamawiający 
zawsze ma prawo wezwania do wyjaśnienia i udowodnienia czy zaoferowana POŚ spełnia wymogi 
określone SIWZ. 
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8. W STWiORB punkt 2.2.1. w tabeli „Parametry techniczne oczyszczalni wartość Qhmax podaje się w jednostkach 
m3/h, a obecnie jest m3/d. Prosimy o oczywistą korektę pomyłki i zmianę jednostek na prawidłowe (m3/h). 
Odp.  Tak jest to omyłka pisarska 

9. Projekt techniczny załączony do niniejszego przetargu obejmuje rozwiązania techniczne co najmniej dwóch 
różnych Producentów urządzeń jednocześnie. Dla niektórych lokalizacji dobrane zostały rozwiązania 
technologiczne oparte na złożach biologicznych zraszanych, a dla innych rozwiązania technologiczne oparte na 
osadzie czynnym i zanurzonym stałym złożu biologicznym. Prosimy o wyjaśnienie czemu Zamawiający dopuszcza 
w SIWZ w opisie przedmiotu Zamówienia rozwiązania oparte na technologii przepływowej która nie jest 
równoważna do rozwiązań zawartych w dokumentacji technicznej?   
Odp. Pytający prawdopodobnie pomylił SIWZ, Zamawiający nie wskazał technologii przepływowej jako 
równoważnej jest wymagana technologia hybrydowa. 

10. Oficjalnie wiadomo iż oczyszczalnie przepływowe różnią się budową od oczyszczalni hybrydowych z dozowaniem 
ścieków z osadnika do reaktora. Inne też są czynności eksploatacyjne oraz efekt oczyszczania. Prosimy o 
wskazanie kto ponosi koszt zmian projektowych oraz kto poniesie dodatkowe koszty związane ze zmianą 
rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej w przypadku wyboru oferty z oczyszczalniami w technologii 
przepływowej. 
Odp. Patrz odp. nr 9 

11.  Z uwagi na trudne warunki gruntowe, głownie gliny, występujące na ternie gminy Opatowiec prosimy o wyjaśnienie 
kto poniesie koszty ewentualnego zniszczenia zbiorników w wyniku naporu gruntu, skoro Zamawiający sam 
wskazuje na bardzo niski wskaźnik wytrzymałości na zgniatanie dla zbiorników na poziomie 18kN/m2.  
Odp. W podanym zakresie dokonano modyfikacji SIWZ  w dniu 17.07.2013r. podany parametr w pytaniu 
jest nie aktualny. 

12. Czy Zamawiający będzie żądał złożenia w ofercie Deklaracji Właściwości Użytkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 oraz wyjaśnieniami Komisji Europejskiej,  
opublikowanymi na stronie  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/faq/index_en.htm  . W odpowiedzi 
na pytanie nr 3 wyraźnie i jednoznacznie wskazuje, że jeżeli dystrybutor otrzyma wyrób budowlany od 1 lipca 2013 
r., to powinien zażądać od producenta deklaracji właściwości użytkowych. 
Odp. Wymóg w tym zakresie został określony w pkt. 3.3 SIWZ i w takim zakresie będzie wymagany 

13. Z SIWZ wynika iż Zamawiający wymaga aby w reaktorze biologicznym komora złoża biologicznego była 
oddzielona mechanicznie od komory osadu czynnego. Czy Zamawiający dopuści aby komora anoksyczna 
znajdowała się na wylocie z bioreaktora? 
Odp. Pytający kolejny raz zadaje pytanie z innej SIWZ. Zamawiający nie wymaga aby w reaktorze 
biologicznym komora złoża biologicznego była oddzielona mechanicznie od komory osadu czynnego. 
Natomiast komora anoksyczna  powinna znajdować się na wylocie z oczyszczalni. 

14. Czy Zamawiający wymaga aby reaktor biologiczny składał się  komory złoża biologicznego oddzielonej 
mechanicznie od komory osadu czynnego? 
Odp. Nie 

15. Czy Zamawiający dopuszcza aby komora złoża biologicznego znajdowała się przed komorą osadu czynnego? 
Odp. Nie 

16. Prosimy o wyjaśnienie skoro w SIWZ w opisie przedmiotu Zamówienia, Zamawiający dopuszcza technologię 
przepływową i opisuje dokładnie parametry oczyszczalni ścieków firmy Delfin czy do wyceny oferty mają być 
przyjęte oczyszczanie tylko tej firmy jako najtańsze? 

     Odp. Zamawiający w SIWZ nie dopuścił oczyszczalni przepływowych w związku z czym nie mógł określać  
żadnych parametrów.  

17. Czy Zamawiającemu znane są niskie parametry wytrzymałości na zgniatanie zbiorników urządzeń firmy Delfin?  
 „Z uwagi na nośność przy dopuszczalnym wytężeniu tworzywa PEHD ( 18 MPa), zbiorniki: Delfin Pro 12 i Delfin 
Pro 6, powinny mieć grubości nie mniejsze niż: 
a) 8.0 mm dla wysokości nasypki 0,4 m 
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b)16.0 mm dla wysokości nasypki 0,8 m 
c) 25.0 mm dla wysokości  nasypki 1,2 m.” 
Czy Zamawiający pokryje koszty napraw związanych ze zgniataniem zbiorników w wyniku działania nacisku gruntu 
na zbiorniki w trakcie eksploatacji? Czy będą to musieli pokrywać użytkownicy oczyszczalni? 
Odp. Zamawiający ten parametr zmodyfikował, jeżeli POŚ Delfin posiadają taki parametr jak podano w 
pytaniu to nie będą mogły być zaoferowane  

18. W punkcie 3.3 SIWZ Zamawiający pisze: 
„Jeżeli Wykonawca zaoferował POŚ wyprodukowane i po raz pierwszy wprowadzone na rynek po 30.06.2013r. 
przedkłada dodatkowo deklarację właściwości użytkowych wraz z pełnym raportem z badań przeprowadzonych w 
laboratorium notyfikowanym UE w zakresie normy PN-EN 12566-3:2007+A1:2009 i adekwatnym do przedłożonej 
deklaracji właściwości użytkowych POŚ (tzn. deklaracja właściwości użytkowych nie może swym zakresem 
wykraczać poza zakres zbadanych właściwości).” 
O treści tego dokumentu nie decyduje Pan Alojzy Jakóbik, a treść i zapisy w Deklaracji Właściowości Użytkowych 
zgodnie z art. 6 sporządza się stosując wzór przedstawiony w załączniku nr III w/w rozporządzenia PEiR (UE) 
305/2011. Rozporządzenia obowiązują bezpośrednio, to znaczy, że niewymagana jest dodatkowo transpozycja 
zawartego w rozporządzeniach prawa do krajowych porządków prawnych ani inne dodatkowe działanie 
legislacyjne. W praktyce rozporządzeń dodawane są również akty wykonawcze. Władze krajowe mają obowiązek 
uchylenia wszelkich przepisów niezgodnych z treścią rozporządzenia oraz zakaz wydawania aktów prawych 
niezgodnych z jego treścią. Dodatkowo państwa członkowskie nie posiadają żadnej swobody regulacyjnej w 
ramach wprowadzenia/ wykonywania postanowień zawartych w rozporządzeniu. 
Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis zgodnie z obowiązującym prawem? 
Odp. Nie. Gdyż JST w przeciwieństwie do pytającego są zobowiązane respektować komunikaty wyrażana 
w sprawie prawa stosowanego przez Ministerstwa w tym przypadku MTBIGM (http://www.transport.gov.pl/2-
482d4e0d266e3-1796302-p_1.htm) w sprawie Rozporządzenia UE Nr 305/2011.  
Sugestie w sprawie podejmowania decyzji przez Pana Jakóbika są nieuprawnione, gdyż żadnej decyzji bez 
mojej akceptacji nie podejmował. 

19. Czy Zamawiający jest świadomy, iż poprzez działalność Pana Alojzego Jakóbika może nie uzyskać 
dofinansowania, a procedura przetargu może zostać zaskarżona. SIWZ napisane przez tego Pana dla przetargu 
na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Nowym Korczynie również jasno wskazywało tylko na jednego 
producenta z Kielc – firmę Delfin (którego ofertę wybrano zgodnie z przypuszczeniami).  W celu zachowania 
równoważności urządzeń dla rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB proszę o 
wykreślenie zapisów w przedmiocie Zamówienia które jasno wskazują na firmę Delfin i ograniczają konkurencję 
jedynie do urządzeń tej firmy. 
Odp. Pan Jakóbik w przeciwieństwie do pytającego jest gwarantem równego traktowania wszystkich 
wykonawców i równego dostępu do zamówienia. Przeprowadzone dotychczas przez niego  setki 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zostały ocenione pozytywnie przez wszystkie szczeble 
kontroli w tym kontroli uprzedniej UZP i nie stwierdzono żadnego przypadku utraty dofinansowania nawet 
o 1 zł. Instytucja zaskarżania postępowań do KIO i Sądu Okręgowego w Kielcach jest uprawnieniem 
każdego Wykonawcy i Zamawiający nie zamierza tego prawa ograniczać. 
W zakresie Nowego Korczyna na podstawie zawartych informacji ze strony internetowej Gminy wynika, że 
dokumentacja techniczna wskazywała tylko na POŚ Traidenis (Litwa) a wygrał wykonawca, który 
zaoferował produkt równoważny to w mojej ocenie pozytywnie świadczy o przeprowadzonym 
postępowaniu, gdzie były złożone trzy oferty. 
Odnosząc się do zapisów wskazujących na produkty firmy Delfin w pierwszej kolejności należy wskazać 
na te parametry i udowodnić, że są to parametry wskazujące tylko na tego producenta brak takiej 
informacji uniemożliwia podjęcie jakikolwiek decyzji w przedmiotowej sprawie.  
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20. W Specyfikacji  Istotnymi i  Warunków Zamówienia,  Zamawiając/ wymaga  aby oferowane  oczyszczalnie spełniały 
normę PN-EN 12566~3+A1:2009. W/w norma dotyczy . Małe oczyszczalnia ścieków dla obliczeniowej liczby 

mieszkańców (OLM) co 50' w normie  nie występuje pojecie osadnik, bioreaktor ~ norma dotyczy całkowitego 
uradzenia „oczyszczalni” . Zgodnie z Normą PN-EN 12566-3 należy wykonać badania: wodoszczelność, trwałość, 
skuteczności oczyszczania, wytrzymałości i wymiary. Na podstawie przeprowadzonych w/w badań Jednostka 
Notyfikowana sporządza raport/protokół z wstępnego badania typu. 

Czy badana typu wykonane przez Jednostkę Notyfikowaną i potwierdzające  zgodność z w/w normą (badania: 
wodoszczelność, trwałość, skuteczność oczyszczania, wytrzymałość  wymiary mają obejmować całą oczyszczalnię 
(wszystkie elementy jako całość tzn.     osadnik, bioreaktor itd.) i potwierdzać wykonanie badań typu zgodnie z PN-
EN 12S66-3+A1:2009? 

Czy do oferty należy załączyć raport z badań na zgodność z Normą PN-EN 12566-2+A1 2009? 
Odp. Zamawiający wymaga badania kpl.  zaoferowanej POŚ w zakresie opisanym w pkt. 3.4. SIWZ 

21. Zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1 na którą powołuje się Zamawiający jednym z najważniejszych parametrów 
funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków jest jakość oczyszczonego ścieku. Warunki jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska naturalnego określa Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. 

Czy zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne tj oczyszczalnie pracujące w technolog; osadu czynnego i 
złoża biologicznego, spełniające wszystkie wymagania normy PN-EN 12063-3. potwierdzone badaniami typu, 
wykonanymi przez Jednostkę Notyfikowaną Oczyszczalnie zbudowane w oparciu o dwa zbiorniki. Oczyszczalnie 
wykonane są z polietylenu metodą rotacyjną. Każda komora posiada właz, umożliwiający dostęp do komory. 

Starowanie odbywa się w sposób automatyczny - urządzenia znajdują się w niezależnej skrzynce sterowniczej. 
Odp. Przy tak opisanej do zaoferowania oczyszczalni nie ma możliwości jednoznacznego stwierdzenia czy 
spełnia ona wymogi równoważności, pytający nie odniósł się do wszystkich wymogów określonych dla 
produktu równoważnego w SIWZ dlatego nie ma możliwości stwierdzenia czy jest  równoważna. 

22. W dokumentacji przetargowej, Zamawiający pisze: 
... .Zbiornik o wytrzymałości na zgniatanie min. 50kN/m2..." 

Zgodnie  Normą PN-EN 12566-3 na którą powołuje się Zamawiający, laboratorium notyfikowane może wykonać 
badanie wytrzymałości konstrukcji lub dokonać sprawdzenia obliczeń producenta oraz zgodności wyrobu z 
obliczeniami wówczas wynik badania wytrzymałości podawany jest: na zasadzie spełnia/nie spełnia 

W związku powyższym czy  namawiający dopuści urządzenia które spełniają wymogi normy PN-EN 12566-3+A1 i 
mają pozytywny wynik badania na wytrzymałości konstrukcji? 

Odp. Parametr wytrzymałości wynika z uwarunkowań gruntowych potwierdzonych  badaniami gruntowymi  
i zgodnie z oświadczeniem ustnym projektanta jest wymagany.  

Po weryfikacji raportów z badań POŚ, faktycznie stwierdzono brak takiego parametru w raportach , dlatego 
też Zamawiający dopuści możliwość potwierdzenia tego parametru przez okazanie certyfikatu z badań 
producenta materiału użytego do produkcji zbiorników. Biorąc pod uwagę, że dokument na wytrzymałość 
nie był wymagany w SIWZ to wykonawca dostarczy taki dokument jedynie w przydatku powziętych 
wątpliwości przez Zamawiającego lub zgłaszanych przez innych uczestników oraz obowiązkowe załączenie 
do dokumentacji odbioru robót.  


