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SE.l a- 4261/159/16 Busko-Zdréj, dnia 2017-01-10

OCENA OKRESOWA

Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
za 2016r.
dla wodociggu sieciowego Aleksandréw - Byczow.

Dzialajac na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1412),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw ( teket jednolity Dz. U. z 2015 1. poz. 139),

- §19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakosci
wody przenaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U z 2015 poz.1989)

oraz. na podstwie sprawozdan (§ 8 ust.2) z wynikéw badan laboratoryjnych wody (badan

wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewngtrznej):

1.Ib/189/N/16 z dnia 14.07.2016 (Aleksandrow nr 7)

2.Ib/273/N/16 z dnia 05.10.2016 {Aleksandrow nr 21)
3.Ib/324/N/16 z dnia 21.11.2016 (Byczéw — hydrofornia)
4.1b/255/8/16 z dnia 13.04.2016 (Aleksandrow— studnia glebinowa)
5.1b/741/8/16 z dnia 23.08.2016 (Byczdw - hydrofornia}

6.1LHS.9051.2.1064.2016 z dnia 02.08.2016 (Aleksandrow — studnia gigbinowa)
7.367/03/2016 z dnia 09.08.2016 (Aleksandrow — studnia glebinowa)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

stwierdza
jako§é wody w wodociagu publicznym Aleksandraw - Byczow w badanym zakresie,
spelnia wymagania okreslone w zal. 1-4 do w/w rozporzadzenia



Uzasadnienie:

Przeprowadzone analizy probek wody pobranych z wodociagu publicznegoe
Aleksandréw - Byczéw w 2016r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnetrznej nad
jakoscig wody do spozycia przez PPIS w Busku Zdroju, wykazaly jej zgodnosc
z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r., w sprawie
jakosci wody do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2015r poz.1989).

Przekroczenie wartosci dopuszcezalnej odnotowano tylko w | pojedynczym przypadku
wskaznikow dot. metnosci (2,2+0,3) przy dopuszczalnej wartosci 1 NTU.

»Wodociagi Pinczowskie” w trybie bezzwlocznym podjety dzialania naprawceze
zmierzajace do poprawy jakosci wody. Podjete przez wiasciciela wodociggu prace
doprowadzily do wyeliminowania zanieczyszczen fizycznych wody, co potwierdzity wyniki
badan.

W zwiazku z powyzszym, przeprowadzona kontrola jakosci wody do spoiycia
wodociagu publicznego Aleksandréw - Byczéw za 2016r, potwierdza. 7e mieszkaicy

korzystajg z wody o dobrej jakosci.

., Wodociagi Pificzowskie” spétka z o.0., ul. Batalionow Chliopskich 160
w Pificzowie, w 2016r przeprowadzily w ramach kontroli wewngtrznej 3 badania jakosc
wody zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2016r. oraz 2 badania jakosct wody
w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoscia wody.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitany w Busku-Zdroju na podstawie
przedstawionych przez zarzadce wodociagu sprawozdan z wynikow badan wydal 1 decyzje
stwierdzajacg przydatnosci wody do spozycia, 2 biezace oceny jakosci wody oraz | decyzje
oplatowsg za kwestionowane parametry wody.

Ocene jakosci wody z wodociagu sieciowego Aleksandrow — Byczow, Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydatl celem poinformowania o tym je)
odbiorcow o czym stanowi art. 12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu sciekoéw (Dz.U. z dnia 2015 poz. 1989).
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