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INSPEKTOR SANITARNY
W BUSKU-ZDROJU F ALITRATR
SE.Ia- 4261/159/16 Busko-Zdroj, dnia 10.01.2017r.

OCENA OKRESOWA

Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi za okres 2016
dla wodociagu zakladowego GACKI

Dzialajgc na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1412),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zhiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekow ( Dz.U. z 2015 r. poz. 139),

- 19 ust.l rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakosci
wody przenaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U z 2015 poz.1989)

oraz na podstwie sprawozdan (§ 8 ust.2) z wynikdw badani laboratoryjnych wody (badan

wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnetrznej):

1b/75/N/16 z dnia 12.04.2016 (Stacja uzdatniania Gacki)
1b/175/N/16 z dnia 06.07.2016 (Leszcze 15)

-Ib/69/S/16 z dnia 05.02.2016 (SUW Leszcze )
-233/01/2016 z dnia 30.05.2016 (SUW Leszcze )
-LHS.9051.2.630.2016 z dnia 25.05.2016 (SUW Leszcze )

-1b/69/8/16 z 05.02.2916 (SUW Leszcze )

-233/01/16 z dnia 30.05.20169SUW Leszcze )

-Ib/465/S/16 z dnia 17.06.2016 (SUW Leszcze ) mangan 120uq/1
-1b/735/8/16 z dnia 22.08.2016 (SUW Leszcze)

-1b/822/S/16 z dnia 30.09.2016 (SUW Leszcze )

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju
stwierdza
jako$¢ wody w wodocagu zakladowym GACKI

w badanym zakresie,
spelnia wymagania okreslone w zal. 1-4 do w/w rozporzadzenia

Uzasadnienie:



W wodociggu zaktadowym Gacki odnotowano przekroczenie manganu w prébach -
sprawozdanie z badan ib/175/N/16, Ib/465/5/16.Wydana zostata decyzja o warunkowe;]
przydatnosci wody do spozycia przez ludzi.

Zarzgdca wodociggu natychmiastowo podjat dziatania naprawcze. Badania
przeprowadzone powtdrnie w ramach kontroli wewngtrznej wykazywaly poprawe jakosci
wody.

Pozostate analizy prébek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoscig

wody i wramach kontroli wewnetrznej w wodociggu zakladowym Gacki wykazaly jej
zgodnos¢ z wymaganiami rozporzadzenia Ministara Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.

w sprawie jakosci wody do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r poz. 1989).

Nida Media sp z 0.0 w Leszczach przeprowadzily w ramach kontroli wewnetrznej 6
badan jakosci wody oaz wykonano w ramach nadzoru sanitarnego 4 kontrole jakosci wody.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju  na podstawie
przedstawionych przez zarzadee wodociagu sprawozdan z wynikow badan wody wydal dwie
decyzje o przydatnosei wody do spozycia,l decyzje o warunkowej przydatnosci wody do
spozycia oraz 3 biezace oceny jakosci wody.

Ocene jakosci wody z wodociagn zakladowego Gacki Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydal celem poinformowania o tym jej odbiorcow
0 czym stanowi art. 12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wode i odprowadzeniu sciekéw (Dz.U. z dnia 2015 poz. 1989),
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