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INSPEKTOR SANITARNY
W BUSKU-ZDROJU o s
SE.I'a- 4261/159/16 Busko-Zdréj, dnia 10.01.2017r,

OCENA OKRESOWA

Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi za okres 2016
dla wodociagu sieciowego MEODZAWY DUZE

Dziatajac na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (tekst
Jednolity Dz.U. z 2015 1., poz. 1412),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U.z2015r. poz. 139),

- 19 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakosci
wody przenaczonej do spozycia przez ludzi (ID2.U z 2015 poz. 1989)

oraz na podstwie sprawozdan (§ 8 ust.2) z wynikéw badan laboratoryjnych wody (badar

wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnetrznej)

- Ib/78/N/16 z dnia 15.04.2016 (Skiep ABC- Miodzawy Duze 9
- Ib/78/N/16 z dnia 15.04.2016 {Sklep ABC- Miodzawy Duze 9)
- Ib/97/N/16 z dnia 25.04.2016 (sklep ABC Miodzawy Duze )
508/0BS/N/16 z dnia 22.06.2016 (SP Miodzawy Duze
Jmetnose=3,20,4,Fe=254425
Ib/161/N/16 z dnia 28.06.2016 (SP Mtodzawy Duze )
Ib/188/N/16 z dnia 14.07.2016 (Posesja Miodzawy Duze 105 )
1b/292/N/16 z dnia 10.10.2016 (SP Miodzawy Duze )

Ib/257/8/16 z dnia 13.04.2016 (studnia giebinowa Mlodzawy Duze metnosé
=3,1+0,4
-Ib/274/8/16 z dnia 15.04.2016 (sklep ABC Mtodzawy Duze Jmetnosé=1,5+0,2-
decyzja o warunkowe;j przydatnosci wody na okres nie dtuzszy niz 30dni
-1b/289/8/16 z dnia 25.04.2016 (Sklep ABC Mtodzawy Duze )
-Ib/739/8/16 z dnia 23.08.2016 (hydrofornia Mtodzawy Duze )
367/05/2016,05/2016,LHS.9051.2.1066.2016 7 dnia 14.08.2016 (studnia glebinowa
Mlodzawy Duze )
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jako$¢ wody w wodocggu publicznym MLODZAWY DUZE
w badanym zakresie,
spelnia wymagania okreslone w zal. 1-4 do w/w rozporzadzenia

Uzasadnienie:
Przeprowadzone analizy proébek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad

jakoscia wody do spozycia przez PPIS w Busku-Zdroju i w ramach kontroli wewnetrznej nad
jakoscig wody z wodociagu sieciowego Mlodzawy Duze wykazaly:trzykrotne przekroczenie
metnodéi w wodzie do picia..wydano decyzjg o warunkowej przydatnosci wody do picia na
okres nie dluzszy niz 30 dni.Zarzgdca podjal dzialania naprawcze zmierzajgce do poprawy
jakosei wody. Kontrola sprawdzajgca jakosci wody wykazata dobra jako$é wody

Ponadto na ujeciu wodociggu zainstalowano zbiornik do ktorego dozowany jest
preparat SeaQuest ktory stuzy do czyszczenia sieci wodociggowe]

.Zarzadca wodociggu przeprowadzil w ramach kontroli wewngtrznej 3 badania jakosci
wody zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2016r oraz 5 badan jakosci wody w ramach

nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody.
Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych
przez zarzadce wodociggu sprawozdaf z vynikéw badan wydat 1 decyzje o przydatnosci
wody do spozycia,] decyzje o warunkowej przydatnosdci wody do spozycia,2 biezgce oceny
jakosci wody.

Ocene jakosci wody z wodociagu sieciowego Mlodzawy Duze Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydal celem poinformowania o tym jej odbiorcow
0 czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode 1 odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. z dnia 2015 poz. 1989).
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Otrzymuja:

1. ,,Wodociagi Pinczowskie” Sp. zo.o. ul Batalionéw Chlopskich 160, 28-400 Piniczow
Burmistrz Miasta i Gminy Pinczéw ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczéw

3. a/a



