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Biezgca ocena jakosci wody
N/\ przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociggu punblicznym Skowronno Dolne.
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Dziatajac na podstawie:
art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paiistwowej Inspekeji Sanitarne; (tekst Jjednolity
Dz2.U. 22017 r., poz. 1261, ), § 17.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnja 13 listopada 2015r r.w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), art.12 ust,
11 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwea 2001r o zbiorowym Zaopatrzeniuo w wodg | zbiorowym
odprowadzeniu ciek6w ( tekst Jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 328).

na podstawie sprawozadaf z wynikéw badan zrealizowanych  wedhig ustalonego
harmonogramu, przekazanego przez wiadciciela/zarzadce wodociagu publicznego w Skowronnie
Dolnym, Nr sprawozdarn 368/01/2017 oraz LHS.©051.2. 12122017 otrzymanych w dniu 04.08.2017r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

stwierdza:
przydatnos¢ wody do spozycia przez lndzi w wodociggu publicznym Skowronnie Dolnym.

Uzasadnienie:
Ocene przydatnogci wody do spozycia wydano aa podstawie sprawozdan laboratoryinych z dnia
31.07.2017r. Nr 368/01/2017 oraz Nr LHS.9051.2.1212.2017 z dnia 22.07.2017r., z wynikéw badan
zrealizowanych wedhig ustalonego harmonograrnu, przeprowadzonego przez Przedsiebiorstwo Na-
ukowo — Techniczne »EKOTERRA” Sp. z 0.0. Laboratorium ,ul, Zgodna 12, 25 - 378 Kielce, przeka-
zanego przez ,,Wodociagi Pificzowskie” Sp. z 0.0. ul. Batalionow Chiopskich 160, 28 — 400 Piticzéw.

W badanym zakresie jakoéé wody spetia wymogi okreslone w zatgezniku nr 1 -2 oraz okre-
slone w Ip. 2 zatacznika nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w spra-
wie wymagan dotyczacych Jjakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. 2015r., poz.
1989).

Badanie proby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyka metod
badawczych, okreslong w zalaczniki nr 10 do w/w rozporzadzenia.

Oceng o jakosci wody z wiw wodociagu publicznego Panistwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Busku — Zdroju wydat celem poinformowania o tym konsumentow.
art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwea 2001r. 0 zbiorowym Zaopatrzeniu w wode |

wadzeniu Sciekow (tekst Jednolity Dz. U. z 201 Tr.,poz. 328).
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1. ,,Wodociagi Pificzowskie” spétka z 0.0.
ul. Batalionéw Chiopskich 160
28 — 400 Pificzow

Do wiadomosci:

L. Burmistrz Miasta i Gminy w Pinczowie
_28 - 400 Pificzow
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