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OCENA OKRESOWA

Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi za okres 2020 r.
dla wodociggu publicznego SKOWRONNO DOLNE

Dziatajgc na podstawie:

e art. 4 ust, 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz.U. 2019r. poz. 59 ze zm.)

e art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (t.j. Dz.U. 2020r. poz. 2028)
o § 22 ust.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294)
oraz na podstwie sprawozdan (§10 ust.1) z wynikow badan laboratoryjnych wody

prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnetrznej, tj.:

e Nr Ib/128/N/20 z dn. 14.04.2020r. (data poboru: 07.04.20r., miejsce pobrania probek:
studnia glebinowa Skowronno Dolne)

e Nr LHS.9051.1.424.2020 z dn. 27.07.20r. (data poboru: 24.06.20r., miejsce pobrania
probek: Przedszkole Skowronno Dolne) | '

o NrIb/315/N/20 z dn. 16.10.2020r. (data poboru: 12.10.20r., miejsce pobrania probek:
Przedszkole Skowronno Dolne) - bakterie grupy coli 16 j.tk, enterokoki katowe
4j.tk

e Nr Ib/86/S/20 z dn.10.02.2020r. (data poboru: 04.02.20r., miejsce pobrania probek:
studnia glebinowa Skowronno Dolne)

e Nr Ib/516/S/20 z dn. 25.08.2020r. (data poboru: 19.08.20r., miejsce pobrania probek:
Przedszkole Skowronno Dolne) ‘

o Nr Ib/756/S/20 z dn. 09.12.2020r. (data poboru: 02.12.20r., miejsce pobrania probek:
studnia gtebinowa Skowronno Dolne)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju stwierdza, ze jako$¢ wody
w wodociggu publicznym SKOWRONNO DOLNE w badanym zakresie, spelnia
wymagania okreslone w cze¢Sci A i B zalacznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294).
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Uzasadnienie:

»Wodociagi Pinczowskie™ Sp.zo.o. w ramach kontroli wewnetrznej przeprowadzity 3
badania jakosci wody zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2020r. Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez
»Wodociagi Pinczowskie” Sp.zo.o sprawozdan z wynikéw badan jakosci wody wydal 2
biezgce oceny o jakosci wody stwierdzajace przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju w ramach kontroli urzedowej
przeprowadzit 3 badania jakosci wody z punktow monitoringowych, na podstawie
sprawozdan z wynikéw badan jakosci wody wydat 3 decyzje administracyjne oraz 2 biezace
oceny o jakosci wody.

Z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych wartosci parametréw mikrobiologicznych
zakwestionowano 1 prébke wody pobrang z wodociagu publicznego Skowronno Dolne, tj.:
sprawozdanie z badan nr Ib/315/N/20 z dn. 16.10.2020 r. wykazalo przekroczenie
wskaznikow jakosci wody - bakterie grupy coli 16 j.t.k oraz enterokoki kalowe 4 j.t.k przy
najwyzszej wartosci dopuszczalnej 0 jednostek wg. rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017
I. poz. 2294).

Panistwowy Powiatowy Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju wydat decyzje znak:
SE.1a-4261/159/20 stwierdzajaca brak przydatnosci wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego Skowronno Dolne ze wzgledu na zla jako$é bakteriologiczng wody,
do czasu uzyskania pozytywnych wynikéw badan, stwierdzajacych jej przydatnosé do
spozycia przez ludzi. Zarzadca wodociagu podjal bezzwilocznie dziatania naprawcze
zmierzajace do poprawy jakosci wody.

Przeprowadzone analizy prébek wody pobranych powtdrnie w ramach kontroli
wewnetrznej z wodociggu publicznego Skowrenno Dolne wykazaly jej zgodnosé
z wymaganiami rozporzadzenia Ministara Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Oceng jakosci wody z wodociagu publicznego Skowronno Dolne Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydal celem poinformowania o tym jej
odbiorcow o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028).
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Otrzymuja:
1. Wodociggi Pinczowskie Sp.zo.o. ul. Batalionéw Chtopskich 160, 28-400 Pinczow
Do wiadomosci:

@Burmistrz Miasta i Gminy Pinczow ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczow
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