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OCENA OKRESOWA

Ocena jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
za 2020 r.
dla wodociggu sieciowego Marzecin

Dziatajac na podstawie:
e art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panistwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)

e art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu sciekow ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz..2028)

® § 22 ust.1 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przenaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 22017 r. poz.2294 ) oraz na podstwie sprawozdan
(§ 10 ust.1) z wynikdw badan laboratoryjnych wody (badan wody prowadzonych w ramach
nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewngtrzne] na podstawie wynikow
przekazywanych do PPIS w Busku-Zdroju ze wskazaniem miejsca poboru), Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku — Zdroju przedstawia ponizej okresows oceng jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Pobrane préby w ramach nadzoru sanitarnego PPIS w Busku — Zdroju oraz w ramch kontroli
wewnetrznej  przedsigbiorstwa wodociggowego za 2020r. (na podstawie wynikow
przekazanych do PPIS) ze wskazaniem miejsca poboru ( tabela).
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju stwierdza, ze jakos¢ wody
w wodociggu publicznym Marz¢cin w badanym zakresie, spelnia wymagania okreslone
wezgs¢i A i B zal. nr 2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowai z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r, poz.2294)

Uzasadnienie:

Przeprowadzone analizy probek wody pobranych z wodociagu publicznego Marzecin
w 2020r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnetrznej nad jakoscia wody do spozycia
przez ludzi, wykazaly : odnotowano 1 pojedyncz przypadek przekroczenia parametru
bakteriologicznego tj. bakterii grupy coli = 4 j.t.k. NPL/100ml przy dopuszczalnej wartosci
0j.tk.

PPIS w Busku Zdroju wszezal postgpowanie administracyjne wydajac decyzje
o warunkowej przydatnosci oraz wezwat whasciciela/zarzadee wodociggu do podjecia dziatari
naprawczych zmierzajgcych do poprawy jakosci wody. Podjete przez whasciciela/zarzadee
wodociagu Marzgcin prace polegajgce na dezynfekeji sieci i jej ptukaniu doprowadzity do
wyeliminowania zanieszyszczenia bakteriologicznego wody, co potwierdzity wyniki badan.
W dniu 24.X1.20r. PPIS w Busku — Zdroju, decyzja Nr SEIa-4261/160a/20 stwierdzil
przydatnos$¢ wody do spozycia przez ludzi.
Na podstawie sprawozdan z badan probek wody, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Busku — Zdroju, stwierdzil, ze woda odpowiada wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wodydo spozycia przez ludzi
(Dz.U. z2017r. poz. 2294). W zwigzku z powyzszym, przeprowadzona kontrola jakosci wody
do spozycia wodociggu publicznego Marzecin za 2020r. potwierdza, ze mieszkancy korzystaja
z wody o dobrej jakosci.
Ponadto Wodociagi Pinczowskie sp. z 0.0, w 2020r. przeprowadzily w ramach kontroli
wewnetrznej 5 badan jakosci wody zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2020r,
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych
przez zarzadeg wodociggu sprawozdaf z wynikéw badarn wydat 5 biezacych ocen o jakosci
wody, 4 biezgcych ocen jako$ci wody na podstawie sprawozdan z badar przeprowadzonych
w ramach kontroli urzgdowej oraz 3 decyzje administracyjne.
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Oceng jakosci wody z wodociagu sieciowego Marzecin Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Busku-Zdroju wydat celem poinformowania o tym jej odbiorcow o czym stanowi
art. 12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i odprowadzeniu sciekow ( tekst jednolity Dz.U. z dnia 2020 poz. 2028).
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1. ,,Wodociagi Pinczowskie” spotka z o.0.
ul. Batalionow Chiopskich 160
28-400 Pinczow
2. Burmistrz Miasta i Gminy Pinczow
ul. 3 Maja 10
28-400 Pinczow _
3. ala
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