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Dotyczy badania wody w ramach ,, kontroli urzedowej”

Biezgca ocena jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznym Marzecin.

Dziatajgc na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekeji Sanitarnej (tekst Jjednolity
Dz.U. z 2021 r. poz. 195 ze zm,), § 21.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r,
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294), art,12
ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.) oraz na podstawie sprawozdania
z wynikéw badan zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem dziatania Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Busku - Zdroju Nr sprawozdania LBW/5/1/23 z dnia 25.01.2023r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku - Zdroju
stwierdza:
przydatnosé wody do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Marzecin
Uzasadnienie:

Ocene przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego z dnia
25.01.2023r. nr LBW/5/1/23 z wynikéw badaf zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem
dzialania Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Busku Zdroju, przeprowadzonych przez
akredytowane Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej, ul. St. Batorego 2,
28 - 100 Busko — Zdrg;j.
W badanym zakresie jako$¢ wody speinia wymogi okreslone w czgsci A i B zatacznika
nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagar dotyczacych
jakoéei wody przeznaczonej do spozycia przez Iudzi ( Dz.U. 2017r. poz. 2294 ). : o

Badanie préby wody przeprowadzono metodami zgodnymi 2z charakterystyka metod
badawezych, okre$long w zataczniki nr 6 do wiw rozporzadzenia, : S

Oceng o jakosci wody z wiw wodociggu publicznego Passtwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Busku — Zdroju wydal celem poinformowania o tym konsumentéw, o czym stanowi
art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerweca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.). '
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1.”Wodociagi Pificzowskie” Sp. z 0.0.,
ul. Batalionéw Chtopskich 160, 28-400 Pificzéw
Zal. spr. z bada# nr LBW/5/1/23

Do wiadomogci:
(h Burmistrz Miasta i Gminy Pificzéw,
ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pificzéw
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